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Änderung Datum Name

Datum

Bearb.

Gepr.

Norm Urspr. Ers.f. Ers.d.

Bl.

Bl.

5

Met

09.10.2009

Alpine Mühle 100 UPZ

Kollagenase Geb.125

Nordmark

Arzneimittel GmbH

Stromlaufplan

Störungsmeldung

  Pos.03

5-4-00016-3ED00

Geb_125\Kollagen

\Alpine_2

=

+

30

7

6

43

44

02 K5
5.7

A1

A2

03 K1

1413 5.4
2221 8.4
4443 5.4

31

32

06 K1
9.2

43

44

1 K2
10.8

43

44

4 K3
14.6

43

44

5 K2
15.6

43

44

S2K3
19.8

33

34

6 K8
16.9

A/5.9

B/5.9

C/5.9

D/5.9

E/5.9

A / 7.0

B / 7.0

C / 7.0

D / 7.0

E / 7.0


	Seitenbaum
	6 Stromlaufplan Störungsmeldung   Pos.03

	Seitenliste
	6 Stromlaufplan Störungsmeldung   Pos.03

	Betriebsmittelbaum
	K
	-6K8
	Allpolig
	33;34    6.5


	-1K2
	Allpolig
	43;44    6.3


	-02K5
	Allpolig
	43;44    6.2


	-03K1
	Allpolig
	A1;A2    6.2


	-4K3
	Allpolig
	43;44    6.3


	-5K2
	Allpolig
	43;44    6.4


	-06K1
	Allpolig
	31;32    6.2



	S
	-S2K3
	Allpolig
	43;44    6.4





