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GE01

GE36

GE36

-01.02 G36-Hs B Kellerraum

-01.01 K39-Hs A Kellerraum

-01.09 K-Hs A Kellerraum

-01.04 GE01-Hs A Kellerraum

Sekundärseite

Primärseite
Vattenfall

Hausstation

VL/RL-Leitungen
Übergang zum Hof 2
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-01.01 G36-Hs B Kellerraum

-01.03 G36-Hs B Kellerraum

-01 TRH-SFL-Hs A

-01.01 GE01-Hs A Kellerraum

-01.02 GE01-Hs A Kellerraum

-01.03 GE01-Hs A Kellerraum

beheizt?

-01 TRH-VH-Hs A

-01.05 GE01-Hs A Kellerraum

-01.05 GE01-Hs A Kellerraum-01.06 K-Hs A Kellerraum-01.07 GE01-Hs A Kellerraum-01.08 GE01-Hs A Kellerraum

-01.08 GE01-Hs A Kellerraum


