
Datum
Bearb.
Gepr.

Datum
A0
A1.1
A1.2

Erstausgabe
Änderung
Änderung

121011
121015
121122

Fi
Fi
Fi

ÄnderungZustand
Bassen
Fix
8.10.2012

Name Norm
Kühlanlage Gruppe 13

Boliden Odda
+13FN03-X4

+13FN03-X4 - A1.2

+13FN03

2
Blatt 1+

Bl.Urspr./Ers.f./Ers.d.  
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Terminalblock diagram

Siemens AG
I DT LD OEC MN&PP EP HDR
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Kabelkennzeichen Typ, Aderzahl, Querschnitt Ziel, Betriebsm.-Kennz.
Klemme Reihenklemmen-Typ Leitungs-Typ

Kabel an Anschlußstelle

Schirmschiene
N-Schiene
PE-PEN-Schiene
Anzahl belegte Adern
Fortsetzung siehe Blatt

C D

Anschlußstelle A Ziel Anschlußstelle C Ziel

Betriebsmittel-Kennzeichen

Anschlußleiste

Verbindung Kl.Nr.

Betriebsmittel-Kennzeichen

Anschlußstelle B Ziel Anschlußstelle D Ziel

Aderzahl Aderzahl

Level

Deckel

Trennscheibe

Abteilungstrennplatte

WSWSWS

BRBRBR

GN

GE

=13FA41-W009 LiYCY 2x2x0,5 mm²

4

=13FA41-W010 LiYCY 2x2x0,5 mm²

4

=13FA41-W012 4x0,34 mm²

3

=13FA41-W013 4x0,34 mm²

2

=13FA41-W018 Y-JZ 7x1,0 mm²

4

WSWSWS

BRBRBR

GN

GEGE

BRBRBR

BL

BRBRBR

1112221

3

4

-LS1+13FN01=13FA41 :2

-LS2+13FN01=13FA41 :2

-Q103+13FN01=13FA41 :41
-Q103+13FN01=13FA41 :51

-P04+13FN01=13FA41 :1

-F01+13FN01=13FA41 :1

-LS1+13FN01=13FA41 :1

-LS2+13FN01=13FA41 :1

-F01+13FN01=13FA41 :3

-LS1+13FN01=13FA41 :3

-LS2+13FN01=13FA41 :3

-Q103+13FN01=13FA41 :42

-Q103+13FN01=13FA41 :52

-LS1+13FN01=13FA41 :PE
-LS2+13FN01=13FA41 :PE

1 =13FA41/2.3

Klemmen ohne ..PE WAGO 2002-1871

2 =13FA41/3.2

2 WAGO 2002-1911

3 =13FA41/4.2

..PE WAGO 2002-1407

4 =13FA41/4.3

5 =13FA41/4.4

6 =13FA41/5.2

7 =13FA41/5.4

8 =13FA41/2.2

9 =13FA41/3.2

10 =13FA41/4.2

11 =13FA41/4.3

12 =13FA41/4.4

13 =13FA41/5.3

14 =13FA41/5.5

15 =13FA41/4.2

16 =13FA41/4.3

17 =13FA41/6.5

18 =13FA41/6.6

19PE =13FA41/4.2

-S1+13FN03=13FA41 :3
-A4-D05+13FN03=13FA41 :4

-A01+13FN03=13FA41 :L+
-A01+13FN03=13FA41 :4
-Q1+13FN03=13FA41 :21

-A4-D02+13FN03=13FA41 :L+

-K1+13FN03=13FA41 :A2

-A01+13FN03=13FA41 :L-

-A4-D02+13FN03=13FA41 :M1

-A4-D06+13FN03=13FA41 :25

-A4-D06+13FN03=13FA41 :30

-A4-D04+13FN03=13FA41 :5

-K3+13FN03=13FA41 :1

-A4-D04+13FN03=13FA41 :32

-A4-D04+13FN03=13FA41 :33

fixchris
Wolke

fixchris
Erläuterung
Adern 1 und 2 sind übereinander geschrieben

fixchris
Rechteck

fixchris
Rechteck

fixchris
Rechteck

fixchris
Rechteck

fixchris
Rechteck


