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Kommission
- ”\ Projektbeschreibung Daten am Deckblatt eingeben
:Made in AUSTRIAY Zeichnungsnummer Neues Projekt(5)
Projektverantwortlicher Hr.
) 4
Allgemeine Projektdaten Schaltschrank Drahtfarben
Hauptstromkreise
Hersteller (Firma) ERA Vorschrift EN AUSSENLEITER (L1,L2,13) schwarz
Produktionsauftrag 15- Bemessungs Betriebsspg. / Frequenz : 400VAC 50Hz NEUTRALLEITER (N) hellblau
. ) ) ERDUNG + Neutrallleiter (PEN) gelb-griin mit
Zustandiges EVU Bemessungsisolationsspannung : 440VAC hellblauer Markierung
) ] ERDUNG - (PE) gelb-griin
BemessungsstoBspannungsfestigkeit kv GLEICHSPANNUNG (+) <chwars
Bemessungsstrom A GLEICHSPANNUNG (-) grau
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw : kA fiir die Dauer von 1 sec GLEICHSPANNUNG (M) hellblau
Fabrikat ERA BemessungsstoBstromfestigkeit Ipk : kA
Schutzart P e e oo Steuerstromkreise
Kabeleinfiihrung und Riickwand.
Netzart : TN- Bemessungs-Belastungsfaktor 220/380V STEUERUNG braun/blau
. ) FREMDSPANNUNG orange
Schaltschrankaufbau Mit Schutzleiter Verdrahtungsstandard ERA ? POT-FREIE KONTAKTE orange
UngbU ngstemperatur : 35°C WANDLER ("k"-L1/L2/L3) braun/schwarz/grau
SchutzmaBnahme Nullung EMV-Vertraglichkeit Umgebung B WANDLER ('1"-L1/L2/L3) gelb/grin/violett
Steuerkreis bis 50V AC rot/weif3
Steuerkreis bis 50V DC dunkelblau/grau
Projektbeginn  : 21.09.2015 Letzte Bearbeitung  : 22.09.2015
Projektende
ACHTUNG: Kontrolle und Freigabe
- SchutzmaBnahmen und Errichtungsbestimmungen des ortlichen EVUs beachten.
- Bei Anderungen im Schaltschrank,welche nicht von der Firma Elektrotechnik Ramsauer durchgefiihrt werden, entfillt die Gewahrleistung sowie Haftung.
- Leistungschalter, Motorschutzschalter, Thermorelais usw.... miissen nach den tatsachlichen Werten am Einbauort eingestellt werden.
- Vor Inbetriebnahme der Anlage sind samtliche Schraub-, klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu priifen und gegebenenfalls nachzuziehen.
- Die Wartung der Anlage ist gemé&B der OVE EN 50 110-1, nach den betrieblichen Erfordernissen
sowie nach dem Betriebs- und Wartungskatalog fiir haustechnische Anlagen des BM fiir Wirtschaftl. Angelegenheiten zu tberpriifen.
- Elektrische Anschluss- und Reparaturarbeiten diirfen nur vom autorisierten Fachpersonal durchgefiihrt werden. Py y
\ / \ Datum, Stampiglie und Unterschrift
Datum | 11.08.2015 D O Flektrotechnik o . ERA\049FORSTHOFER
Bearb mafo :x@ﬂamf‘gﬂﬁzo_at Deckblatt Kommission Plannummer Neues PrOJekt(S)
erteiler- un: chaltschrankbau Tel.: - = |
ij;;ag = Uobarsarr0 Pk sachop 1! vereiemame | Daten am Deckblatt eingeben Feldbezeichnung e ha Soantt 16‘1‘




Datum

11.08.2015

St & Elektrotechnik| Aufbauzeichnung

Rﬂﬂamsauer
| - M‘&t www.era.co.at
Verteiler- und Schaltschrankbau Tel.:

Bearb ma-fo
Gepr
Auftrag | 15-

0 Fax: 856200

Kommission

Plannummer

Neues Projekt(5)

ERA\049FORSTHOFER

Verteilername

Daten am Deckblatt eingeben

Feldbezeichnung

Blatt

Eplan Version :  2.3.5

von

164




0 1 2 3 4
158.9/ L1 > P |1/ 158.1
158.9 /L2 > L2 P |2/ 158.1
158.9 / L3 > N P |3/ 158.1
158.9/ N > © P N/ 158.1
@ » L1.FI/
P L2.FI/
» | 3.FI/
o’ ol » N.FI/
1 3
162A1 162A1 162A1 162A1
/1621 |5 /162.1 |4 /162.1 /162.1
AC1=16A AC1=16A AC1=16A AC1=16A
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L L L N PE L PE PE PE
Abgang 1 Abgang 2
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161.9/ L.EIB -

P L.EIB/ 161.1

L
161A1 161A2 161A3
TXA111 TYF130 TH101 @
KNX Spannungsversorgung KNX Linien/Bereichskoppler KNX USB-Schnittstelle
320mA + Drossel REG 2TE zwischen PC u. KNX
REG 4TE, 230VAC/30VDC Spannungs- REG 2TE, kompatibel
versorgung Haupt Sekundar ETS3/ETS4
230V AC KNX-Bus 30V DC BUS Linie BUS Linie USB Typ-B
N pE 8- [B+ Tsov- T3ov+ BH- |BH+ [BS- [BS+ B-  |B+ USB
P EIB-/ 162.1
[ 4 L 4 L 4 P EIB+ / 162.1
/ PE.EIB 5>
161.9 / N.EIB B> » N.EIB/ 161.1
X3101 02 03 04
2x0,75 mm2 2x0,75 mm2
EIB- EIB+ EIB- EIB+
EIB EIB Daten
Nebenlinie Hauptlinie Schnittstelle
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162.9/ L.EIB -
162.9 / N.EIB -9

161.9 / EIB- -9
161.9 / EIB+ >

162A1

TYA610D

KNX C-Last-Aktor
10x230VAC 6A cosP=0,6 KNX-Bus
REG 6TE, 16A AC1,
Beleuchtung, Heizung

L 4

» EIB-/

Kanal C1 - Abgang 1
Kanal C2 - Abgang 2
Kanal C3 - Abgang 3
Kanal C4 - Abgang 4

Kanal C5 - Reserve Abgang
Kanal C6 - Reserve Abgang
Kanal C7 - Reserve Abgang
Kanal C8 - Reserve Abgang
Kanal C9 - Reserve Abgang
Kanal C10 - Reserve Abgang

» EIB+/

P L.EIB/ 162.1

1- ~ 2 /158.2
3— —4 /1583
5—_~—6 /158.4
7—_~—8 /1585
9— ~—10/164.1
11 - 12 /164.1
13— _~—14/164.2
15—~ 16 /164.3
17 —_~— 18 /164.4
19 - 20 /164.4

Eingang
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von
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9 11 13 15 17 19
162A1 162A1 162A1 162A1 162A1 162A1
/162.1 10 /162.1 12 /162.1 14 /162.1 16 /162.1 18 /162.1 20
AC1=16A AC1=16A AC1=16A AC1=16A AC1=16A AC1=16A
C-Last C-Last C-Last C-Last C-Last C-Last
XR101 02 03 04 05 06 07 08 09 010 011 012
2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2
L L L L L L L L L L L L
Reserve Abgang Reserve Abgang Reserve Abgang Reserve Abgang Reserve Abgang Reserve Abgang
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