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Kunde

23.01.2013
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Ers. f. Stand:

MZEUMER Leistungsteil
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2
Bl.2011-30X...-001ÄnderungIndex Datum Name Norm

GEPR

Bearb

Urspr.

Datum

Ers. f. Stand:

MZEUMER Steuerung

Kunde

23.01.2013
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Ers. f. Stand:

MZEUMER Schnittstelle Leitsystem

Kunde

23.01.2013
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Blatt
+ABC_N02

MCC1

=P101+.03C/1

1
Bl.2011-30X...-001ÄnderungIndex Datum Name Norm

GEPR

Bearb

Urspr.

Datum

Ers. f. Stand:

MZEUMER Klemmenplan =MCC1+ABC_N02-XS

Kunde

23.01.2013

L:\P8\Projekte\FEAG\Zeumer\Zeumers_spielprojekt.elk

1 93 4 5 6 7 80

EMA

1
Zeichnungsnummer:

0,4kV Schaltanlage MCC1

2

=COUP_400+F05/1

09:45:52

=

Siemens

1
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8

9

10
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12

13

14

15

11 12 13 14 15

Kabelkennzeichen
Cable designation

Typ, Aderzahl. Querschnitt
Type, core no., cross section

Ziel / Destination
Betriebsm.-Kennz. / Item des.

Kabelkennzeichen
Cable designation

Typ, Aderzahl. Querschnitt
Type, core no., cross section

Ziel / Destination
Betriebsm.-Kennz. / Item des.

Anschlussstelle A / Termination A
Ziel / Destination Betriebsm.-Kennzeichen / Item des.

Anschlussstelle B / Termination B
Ziel / Destination Betriebsm.-Kennzeichen / Item des.

Verbindung
Link

Kl.Nr.
T.No.

Typ
Type

=MCC1+ABC_N02-XS

1PHO-UK5N

2PHO-UK5N =MCC1+ABC_N02 W 3L+42

3PHO-UK5N

4PHO-UK5N =MCC1+ABC_N02 W 3L-42



Blatt
+ABC_N02.03C

P101

2

1
Bl.2011-30X...-001ÄnderungIndex Datum Name Norm

GEPR

Bearb

Urspr.

Datum

Ers. f. Stand:

MZEUMER Klemmenplan =P101+ABC_N02.03C-X1

Kunde

23.01.2013

L:\P8\Projekte\FEAG\Zeumer\Zeumers_spielprojekt.elk

1 93 4 5 6 7 80

EMA

2
Zeichnungsnummer:

Pump mich voll

2

=MCC1+./1

09:45:52

=

Siemens

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

11 12 13 14 15

Kabelkennzeichen
Cable designation

Typ, Aderzahl. Querschnitt
Type, core no., cross section

Ziel / Destination
Betriebsm.-Kennz. / Item des.

Kabelkennzeichen
Cable designation

Typ, Aderzahl. Querschnitt
Type, core no., cross section

Ziel / Destination
Betriebsm.-Kennz. / Item des.

Anschlussstelle A / Termination A
Ziel / Destination Betriebsm.-Kennzeichen / Item des.

Anschlussstelle B / Termination B
Ziel / Destination Betriebsm.-Kennzeichen / Item des.

Verbindung
Link

Kl.Nr.
T.No.

Typ
Type

=P101+ABC_N02.03C-X1

11+C5 =P101 M01 =P101+ABC_N02.03C XA 1

W1001

SW

22+C5 =P101 M01 =P101+ABC_N02.03C XA 2BR

33+C5 =P101 M01 =P101+ABC_N02.03C XA 3GR

PEPE+C5 =P101 M01GNGE



Blatt
+ABC_N02.03C

P101

&EPC=ESP_4000A+/1

2
Bl.2011-30X...-001ÄnderungIndex Datum Name Norm

GEPR

Bearb

Urspr.

Datum

Ers. f. Stand:

MZEUMER Klemmenplan =P101+ABC_N02.03C-X4

Kunde

23.01.2013

L:\P8\Projekte\FEAG\Zeumer\Zeumers_spielprojekt.elk

1 93 4 5 6 7 80

EMA

2
Zeichnungsnummer:

Pump mich voll

2

1

09:45:52

=

Siemens
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9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15
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Kabelkennzeichen
Cable designation

Typ, Aderzahl. Querschnitt
Type, core no., cross section

Ziel / Destination
Betriebsm.-Kennz. / Item des.

Kabelkennzeichen
Cable designation

Typ, Aderzahl. Querschnitt
Type, core no., cross section

Ziel / Destination
Betriebsm.-Kennz. / Item des.

Anschlussstelle A / Termination A
Ziel / Destination Betriebsm.-Kennzeichen / Item des.

Anschlussstelle B / Termination B
Ziel / Destination Betriebsm.-Kennzeichen / Item des.

Verbindung
Link

Kl.Nr.
T.No.

Typ
Type

=P101+ABC_N02.03C-X4

13L+ABC_N02 =MCC1 W41 =P101+ABC_N02.03C XC 1

23N+ABC_N02 =MCC1 W41 =P101+ABC_N02.03C XC 2

3 =P101+ABC_N02.03C XC 3

4 =P101+ABC_N02.03C XC 4

56+ABC_N02.03C =P101 X 4 =P101+ABC_N02.03C XC 5

65+ABC_N02.03C =P101 X 4 =P101+ABC_N02.03C XC 6

7 =P101+ABC_N02.03C XC 7

8 =P101+ABC_N02.03C XC 8

9 =P101+ABC_N02.03C XC 9

10 =P101+ABC_N02.03C XC 10

11 =P101+ABC_N02.03C XC 11

12 =P101+ABC_N02.03C XC 12

1320a+EFG_XY01 =A01 X57 =P101+ABC_N02.03C XD 1

W80001

2BL

1420b+EFG_XY01 =A01 X57 =P101+ABC_N02.03C XD 22RT

1520c+EFG_XY01 =A01 X57 =P101+ABC_N02.03C XD 32GR

16 =P101+ABC_N02.03C XD 4

1719a+EFG_XY01 =A01 X57 =P101+ABC_N02.03C XD 51BL

1819b+EFG_XY01 =A01 X57 =P101+ABC_N02.03C XD 61RT

1919c+EFG_XY01 =A01 X57 =P101+ABC_N02.03C XD 71GR

20 =P101+ABC_N02.03C XD 8

2119d+EFG_XY01 =A01 X57 =P101+ABC_N02.03C XD 91GE

22 =P101+ABC_N02.03C XD 10

2319e+EFG_XY01 =A01 X57 =P101+ABC_N02.03C XD 111GN

24 =P101+ABC_N02.03C XD 12

PE

PE
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MCC1

=P101+.03C/1

1
Bl.2011-30X...-001ÄnderungIndex Datum Name Norm

GEPR

Bearb

Urspr.

Datum

Ers. f. Stand:

MZEUMER Artikelstückliste : PHO-UK5N - PHO-UK5N

Kunde

23.01.2013

L:\P8\Projekte\FEAG\Zeumer\Zeumers_spielprojekt.elk

1 93 4 5 6 7 80

EPC

1
Zeichnungsnummer:

0,4kV Schaltanlage MCC1

2

=COUP_400+F05/1

09:45:52

=

FEAG_F01_003

BezeichnungOrt:

Stückliste
BMK:

Bestellnummer
MENGE Einbau (Seite)Anlage: Hersteller

Typennummer
Antrieb:

UNIVERSAL- KLEMME PHOENIX3004362
&EFS=MCC1+ABC_N02/1

4XS+ABC_N02

UK 5 N

=MCC1

UK5N



Blatt
+ABC_N02.03C
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&EPA=+/1

1
Bl.2011-30X...-001ÄnderungIndex Datum Name Norm

GEPR

Bearb

Urspr.

Datum

Ers. f. Stand:

MZEUMER Artikelstückliste : SIE-3RU1116-0KB0 - 
FEAG-E0,50-3P-24S-AV2

Kunde

23.01.2013

L:\P8\Projekte\FEAG\Zeumer\Zeumers_spielprojekt.elk

1 93 4 5 6 7 80

EPC

1
Zeichnungsnummer:

Pump mich voll

2

=MCC1+./1

09:45:52

=

FEAG_F01_003

BezeichnungOrt:

Stückliste
BMK:

Bestellnummer
MENGE Einbau (Seite)Anlage: Hersteller

Typennummer
Antrieb:

UEBERLASTRELAIS 0,9...1,25A FUER MOTORSCHUTZ SIEMENS3RU1116-0KB0
&EFS=P101+ABC_N02.03C/1

1F4+ABC_N02.03C

BGR S00, 1 S, 1 OE, CLASS 10

=P101

3RU1116-0KB0

DRAHTAUSLOESER FUER RESET 0,4M SIEMENS3RU1900-1B
&EFS=P101+ABC_N02.03C/1

1F4+ABC_N02.03C

FUER 3RU11/3RB10/3RB20/3RB21 BGR S00...S12 

=P101

3RU1900-1B

LEITUNGSSCHUTZSCHALTER >N< SIEMENS AG5SY4102-7
&EFS=P101+ABC_N02.03C/1

1F12+ABC_N02.03C

10KA, 2A, 1 POLIG, CHARAKTERISTIK C

=P101

5SY4102-7

LEUCHTMELDER MIT GLATTER LINSE, GRUEN SIEMENS3SB3252-6AA40
&EFS=P101+ABC_N02.03C/2

1H11+ABC_N02.03C

MIT INTEGRIERTE LED

=P101

3SB3252-6AA40

LEUCHTMELDER MIT GLATTER LINSE, ROT SIEMENS3SB3252-6AA20
&EFS=P101+ABC_N02.03C/2

1H19+ABC_N02.03C

MIT INTEGRIERTE LED

=P101

3SB3252-6AA20

SCHUETZ, AC-3, 3KW/400V, 2S, 2OE, AC 230V, 50/60HZ SIEMENS3RT1015-1AP04-3MA0
&EFS=P101+ABC_N02.03C/2

1K1+ABC_N02.03C

3 POLIG, BGR. S00, SCHRAUBANSCHLUSS

=P101

3RT1015-1AP04-3MA0

PRINTRELAIS 2 W LOG. TRENN. SIEMENS AGLZS:RT4B4T30
&EFS=P101+ABC_N02.03C/2

1K10+ABC_N02.03C

SCHRAUBANSCHLUSS AC 230V 50-60HZ

=P101

LZS:RT4B4T30

PRINTRELAIS 2 W LOG. TRENN. SIEMENS AGLZS:RT4B4L24
&EFS=P101+ABC_N02.03C/3

1K21+ABC_N02.03C

SCHRAUBANSCHLUSS DC 24V

=P101

LZS:RT4B4L24

PRINTRELAIS 2 W LOG. TRENN. SIEMENS AGLZS:RT4B4L24
&EFS=P101+ABC_N02.03C/3

1K22+ABC_N02.03C

SCHRAUBANSCHLUSS DC 24V

=P101

LZS:RT4B4L24

DREHEISENSTROMMESSER 48*48 GOBEC48_2A
&EFS=P101+ABC_N02.03C/1

1P1+ABC_N02.03C

2A DIREKT

=P101

EC48_2A

&EFS=P101+ABC_N02.03C/1
1Q0+ABC_N02.03C=P101

HILFSSCHALTER QUERLIEGEND 1 S, 1 OE SIEMENS3RV1901-1E
&EFS=P101+ABC_N02.03C/1

1Q1+ABC_N02.03C

FUER LEISTUNGSSCHALTER, BGR. S 00... S 3

=P101

3RV1901-1E

LEISTUNGSSCHALTER BGR. S0, FUER STARTERKOMBINATION SIEMENS3RV1321-1EC10
&EFS=P101+ABC_N02.03C/1

1Q1+ABC_N02.03C

BEM.STROM 4A, N-AUSL. 52A, SCHRAUBANSCHLUSS

=P101

3RV1321-1EC10

KLEINEINSCHUB E0,5 3-POLIG FEAGE0,50-3P-24S-AV2
&EFS=P101+ABC_N02.03C/1

1_+ABC_N02.03C

STEUERANSCHLUSS 24-POLIG

=P101

E0,50-3P-24S-AV2

NOCKENSCHALTER 3 POLIG, 20A/AC21, 5,5KW/AC3 FEAGM220-SE0657

MIT 4-POLIGEM HILFSSCHALTER, 4 STUFEN, M220-SE0657
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	13;14    &EFS=P101+ABC_N02.03C/3.3
	21;22    &EFS=P101+ABC_N02.03C/3.4
	43;44    &EFS=P101+ABC_N02.03C/2.6


	-K10 
	Allpolig 
	A1;A2    &EFS=P101+ABC_N02.03C/2.8
	12;11;14    &EFS=P101+ABC_N02.03C/2.8
	22;21;24    &EFS=P101+ABC_N02.03C/3.5


	-K21 
	Allpolig 
	A2;A1    &EFS=P101+ABC_N02.03C/3.1
	12;11;14    &EFS=P101+ABC_N02.03C/2.6


	-K22 
	Allpolig 
	A2;A1    &EFS=P101+ABC_N02.03C/3.2
	12;11;14    &EFS=P101+ABC_N02.03C/2.6



	P 
	-P1 
	Allpolig 
	1;2    &EFS=P101+ABC_N02.03C/1.1



	Q 
	-Q0 
	Allpolig 
	&EFS=P101+ABC_N02.03C/1.1
	1;2    &EFS=P101+ABC_N02.03C/1.1
	3;4    &EFS=P101+ABC_N02.03C/1.1
	5;6    &EFS=P101+ABC_N02.03C/1.2
	9;10    &EFS=P101+ABC_N02.03C/1.5
	11;12    &EFS=P101+ABC_N02.03C/3.7
	13;14    &EFS=P101+ABC_N02.03C/3.6
	15;16    &EFS=P101+ABC_N02.03C/1.5

	Paarquerverweis 
	9;10    &EFS=P101+ABC_N02.03C/1.2
	11;12    &EFS=P101+ABC_N02.03C/1.2
	13;14    &EFS=P101+ABC_N02.03C/1.2
	15;16    &EFS=P101+ABC_N02.03C/1.2


	-Q1 
	Allpolig 
	1;2;3;4;5;6    &EFS=P101+ABC_N02.03C/1.1
	13;14    &EFS=P101+ABC_N02.03C/2.1

	Paarquerverweis 
	13;14    &EFS=P101+ABC_N02.03C/1.2
	21;22    &EFS=P101+ABC_N02.03C/1.2



	X 
	-X1 
	Allpolig 
	1    &EFS=P101+ABC_N02.03C/1.1
	2    &EFS=P101+ABC_N02.03C/1.1
	3    &EFS=P101+ABC_N02.03C/1.2
	PE    &EFS=P101+ABC_N02.03C/1.2


	-X4 
	Allpolig 
	1    &EFS=P101+ABC_N02.03C/1.5
	2    &EFS=P101+ABC_N02.03C/1.6
	3    &EFS=P101+ABC_N02.03C/1.6
	4    &EFS=P101+ABC_N02.03C/1.6
	5    &EFS=P101+ABC_N02.03C/2.1
	6    &EFS=P101+ABC_N02.03C/2.1
	7    &EFS=P101+ABC_N02.03C/2.2
	8    &EFS=P101+ABC_N02.03C/2.2
	9    &EFS=P101+ABC_N02.03C/2.2
	10    &EFS=P101+ABC_N02.03C/2.2
	11    &EFS=P101+ABC_N02.03C/1.3
	12    &EFS=P101+ABC_N02.03C/1.3
	13    &EFS=P101+ABC_N02.03C/3.1
	14    &EFS=P101+ABC_N02.03C/3.1
	15    &EFS=P101+ABC_N02.03C/3.2
	16    &EFS=P101+ABC_N02.03C/3.2
	17    &EFS=P101+ABC_N02.03C/3.2
	18    &EFS=P101+ABC_N02.03C/3.3
	19    &EFS=P101+ABC_N02.03C/3.4
	20    &EFS=P101+ABC_N02.03C/3.5
	21    &EFS=P101+ABC_N02.03C/3.5
	22    &EFS=P101+ABC_N02.03C/3.6
	23    &EFS=P101+ABC_N02.03C/3.7
	24    &EFS=P101+ABC_N02.03C/3.8
	PE    &EFS=P101+ABC_N02.03C/3.8



	_ 
	-_ 
	Allpolig 
	&EFS=P101+ABC_N02.03C/1.0




	+C5 
	M 
	-M01 
	Allpolig 
	&EFS=P101+ABC_N02.03C/1.1
	U;V;W;PE    &EFS=P101+ABC_N02.03C/1.1
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