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) Kunde: Gemeinde Bergkirchen Farben:
SChUIStr. 1 Hauptstrom:
1 Steuerung:
] 85232 Bergkirchen S e
. . . Wechselspannung:

Projekt: Laftung FFW Bergkirchen sps E/a
B

Buro: Planungsbiro WSCAD
] Kreisstr. 28 / Il

85232 Bergkirchen

C

Anlagenart:|P 65
L Technische Daten:

Bemessungstrom Schutzmassnahme nach

IEC 439-1/ DIN VDE 0660

D Kurzschluss-Schutz in der Zuleitung

Bemessungsspannung | Volt |Phasen| Hz | Ausflhrung Total isoliert
- Betriebsspannung 400 3~ 50

Hilfsspannung 1 L] pe | pPe+n | Pen MSnIAAERIA e, S, SISl A

Hilfsspannung 2 «

. Trafo Direkt-

E Hilfsspannung 3 D Trafo GIcichr. abgriff Stahlblech

Aderkennzeichnung mit Tullen - Zielbezeichnung
" o | 1 Gemeinas Berguichen WSEAD | occwva 04112004 -

Gepr. 85232 Bergkirchen electronlc GmbH Blatt 1
Zust. [ Anderung  [Datum|Name| Norm Urspr. Ers. f. Ers.|d. 02-2004 von 1Bl
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8 WSCAD Beispielprojekt 2.0003 NotALs Kreis 26.08.2005
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12 WSCAD Beispielprojekt 2.0005 SPSEinginge 26.08.2005
13 WSCAD Beispielprojekt 2.0006 SPS Ausgange 26.08.2005
14 WSCAD Beispielprojekt 2.0006 SPS Ausgange 26.08.2005
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0 CPU315-2DP
[1 DC5V 16 Eingange DC 24V 16 Ausgéange DC 24V
0 FRCE
0 RUN
[] STOP 2| EO.0 4.2 Nothalt Tor 1 2| A2.0 6.2 Tor 1 auf
3| EO.1 4.3 Tor 1 6ffnen 3] A21 6.3 Torlzu
41 EO0.2 4.4 Tor 1 schliessen 41 A2.2 6.4 Luftung Halle 1
RUN- 5| E0.3 4.5 Tor 1 gedffnet 5| A23 7.2 Tor 2 auf
6| EO.4 4.6 Tor 1 geschlossen 6| A24 7.3 Tor2zu
RUN 7| EO05 4.7 Laftung Halle 1 71 A25 7.4 Laftung Halle 2
8| E0.6 8| A2.6
STOP 9| E0.7 9|A27
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SIMATIC 13| E1.1 53 Tor 2 6ffnen 13 [ A3.1
@ S7-300 |14 |EL2 |54 Tor 2 schiiessen 14 | A3.2
15| E1.3 55 Tor 2 gedffnet 15 [ A3.3
16 [ E1.4 5.6 Tor 2 geschlossen 16 | A3.4
17 | E1.5 5.7 Liftung Halle 2 17 | A3.5
L+ 18 | E1.6 18 | A3.6
DP MPI|19 | E1.7 19 | A3.7
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