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	Seitenliste
	=WA+SC/1 Wasser Dosieren

	Betriebsmittelbaum
	Ohne Strukturkennzeichen
	X
	-X1
	Allpolig
	25    =WA+SC/1.0
	26    =WA+SC/1.1
	27    =WA+SC/1.1
	27/PE    =WA+SC/1.1


	-X11
	Allpolig
	27    =WA+SC/1.4
	28    =WA+SC/1.4
	28/PE    =WA+SC/1.5
	29    =WA+SC/1.4
	30    =WA+SC/1.4
	30/PE    =WA+SC/1.5




	=WA
	+ext
	M
	-1M1
	Allpolig
	U1;V1;W1;PE    =WA+SC/1.0



	S
	-1S4
	Allpolig
	11;12    =WA+SC/1.4
	PE    =WA+SC/1.5



	Y
	-1Y5
	Allpolig
	x1;x2    =WA+SC/1.4
	PE    =WA+SC/1.5




	+SC
	K
	-1K6
	Allpolig
	A1;A2    =WA+SC/1.6
	1;2    =WA+SC/1.0
	3;4    =WA+SC/1.1
	5;6    =WA+SC/1.1
	=WA+SC/1.6



	PE
	-PE
	Allpolig
	=WA+SC/1.1
	=WA+SC/1.5



	Q
	-1Q1
	Allpolig
	1/L1;2/T1;3/L2;4/T2;5/L3;6/T3    =WA+SC/1.0



	S
	-1S5
	Allpolig
	=WA+SC/1.5



	W
	-W19
	Allpolig
	=WA+SC/1.0


	-W22
	Allpolig
	=WA+SC/1.4


	-W93
	Allpolig
	=WA+SC/1.4





	=SPS
	+SC
	A
	-A2
	Allpolig
	5    =WA+SC/1.6
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	X1:27
	X1:27/PE
	X11:27
	X11:28
	X11:28/PE
	X11:29
	X11:30
	X11:30/PE
	=WA+ext-1M1:U1;V1;W1;PE
	=WA+ext-1S4:11;12
	=WA+ext-1S4:PE
	=WA+ext-1Y5:x1;x2
	=WA+ext-1Y5:PE
	=WA+SC-1K6:A1;A2
	=WA+SC-1K6:1;2
	=WA+SC-1K6:3;4
	=WA+SC-1K6:5;6
	=WA+SC-1K6
	=WA+SC-PE
	=WA+SC-PE
	=WA+SC-PE
	=WA+SC-1Q1:1/L1;2/T1;3/L2;4/T2;5/L3;6/T3
	=WA+SC-1S5
	=WA+SC-W19
	=WA+SC-W22
	=WA+SC-W93
	=SPS+SC-A2:5


